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INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.272.1.2020.PM prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa przebudowa 

i remont budynku Collegium Antropologicum przy ul. Kuźniczej 35 obejmująca 

II etap termomodernizacji oraz remont elewacji budynku przy 

pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu 

 

 

Uniwersytet Wrocławski informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły 

zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. W oparciu o artykuł 38 ust. 1, 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania poniżej:  

 

Pytanie 13 

Dotyczy budynku Collegium Antropologicum: Część opraw zaprojektowano jako 

świetlówkowe. Ze względu na to że projekt powstał w 2015 roku sugerujemy już na 

etapie składania ofert wymóg zmiany opraw świetlówkowych na LED o takich samych 

parametrach świetlnych. Proszę o informację czy w ofercie należy przyjąć oświetlenie LED 

w całym obiekcie. 

Odpowiedź 13 

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami działu II. Ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ, gdzie 

zapisano, iż przedmiotem zamówienia jest m. in. „Montaż nowych energooszczędnych 

opraw oświetleniowych LED”  należy zastosować oprawy świetlne z LEDowymi źródłami 

światła o pozostałych parametrach, jak w dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie 14 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków  elewacji w formacie dwg.  

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie udostępnia rysunków w formacie dwg. 

 

Pytanie 15 

Z jakiego rodzaju drewna powinny zostać wykonane nowe okna budynku Collegium 

Antropologicum? Proszę o doprecyzowanie. 

Odpowiedź 15 

Zgodnie z zapisami w STWiORB Branży Architrktura+Konstrukcja ST 01.06 MONTAŻ 

STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ KLAP ODDYMIAJĄCYCH ramy i skrzydła mają 

być wykonane z drewna klejonego czterowarstwowego sosnowego, dębowego lub 

mahoń-meranti. 
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